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Спецификация
	
Наименование
	Требования, предъявляемые к товарам/характеристики
	Количество с единицей измерения
	Примечания

	
	Исполнитель обязуется выполнить следующие работы:
1. Испытания и измерения:
· измерение сопротивления изоляции электрооборудования;
· измерение сопротивления заземляющих устройств;
· проверка цепи «фаза-ноль»;
· испытания кабельных линий до и выше 1000 В;
· испытания силовых трансформаторов;
· проверка автоматических выключателей;
· измерение переходных сопротивлений контактных соединений;
· испытания электроустановок повышенным напряжением;
· проверка устройств защитного отключения (УЗО);
· проверка молниезащиты.
2. Дополнительные работы:
· выявление мест повреждения кабельных линий;
· испытания электроинструмента;
· проверка средств защиты (перчатки, боты и т.д.);
· проверка контуров заземления.
Требования к исполнителю:
· наличие действующей лицензии на выполнение электромонтажных и электролабораторных работ;
· наличие допуска ЭТЛ (электротехнической лаборатории);
· регистрация в органах энергонадзора Кыргызской Республики;
· наличие поверенных средств измерений;
· квалифицированный персонал с допуском.
Нормативные требования:
Работы должны соответствовать:
· Правилам устройства электроустановок (ПУЭ);
· Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП);
· Закону КР «О промышленной безопасности»;
· требованиям Госэнергонадзора КР;
· действующим ГОСТ и ТР ЕАЭС.
Место оказания услуг:
На территории Заказчика
Результат оказания услуг:
· протоколы испытаний;
· технический отчет ЭТЛ;
· заключение о состоянии электрооборудования;
· рекомендации по устранению выявленных дефектов.


	1 шт.
	
Все работы должны выполняться с применением аттестованных и поверенных средств измерений.
Исполнитель несет ответственность за достоверность результатов испытаний.



Спецификация (перечень работ и оборудования ЭТЛ)
	№
	Наименование работ/оборудования
	Ед. изм.
	Примечание

	1
	Определение места повреждения кабельных линий
	услуга
	При аварийных ситуациях

	2
	Ремонт кабельных линий до 1 кВ и выше
	услуга
	По необходимости

	3
	Испытание кабельных линий (до и выше 1000 В)
	испытание
	Обязательно

	4
	Измерение сопротивления изоляции
	испытание
	Ежегодно

	5
	Измерение сопротивления заземляющих устройств
	испытание
	Обязательно

	6
	Проверка цепи «фаза-ноль»
	испытание
	Обязательно

	7
	Испытания силовых трансформаторов
	испытание
	По графику

	8
	Испытания измерительных трансформаторов
	испытание
	Обязательно

	9
	Испытания электрооборудования повышенным напряжением
	испытание
	До и выше 1000 В

	10
	Проверка автоматических выключателей
	испытание
	Обязательно

	11
	Проверка КРУ и КРУН
	испытание
	По регламенту

	12
	Испытания двигателей переменного тока
	испытание
	По необходимости

	13
	Испытание средств защиты (перчатки, боты и др.)
	испытание
	Обязательно

	14
	Испытание трансформаторного масла
	испытание
	По графику

	15
	Измерение переходных сопротивлений контактов
	испытание
	Обязательно

	16
	Проверка устройств релейной защиты и автоматики
	испытание
	При необходимости

	17
	Испытание электроинструмента
	испытание
	Периодически

	18
	Проверка контуров заземления
	испытание
	Обязательно

	19
	Транспортные расходы
	услуга
	Включаются в договор









Дополнительно:
· все работы выполняются электролабораторией с допуском ЭТЛ;
· применяются поверенные средства измерений;
· оформляются протоколы испытаний и технические отчеты.
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